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Projekta sastavs

Lapa Nosaukums Piezime
VS-1 Visparéjie noradijumi

VS-2 Apsardzes signaldetektoru un datoru rozetes izvietojums, plans M 1:100

UAS-2 | Ugunsgréka atklasanas signaldetektoru izvietojums, plans M 1:100

VS-3 Apsardzes signaldetektoru un datoru rozetes izvietojums

VS-IS | Materialu specifikacija

Paskaidrojuma raksts.

Telpas vienkarsota renovacijas Elviras iela 19, Riga, LV1013 Vajstravu iekSéju tiklu tehniska shéma
izstradata saskana ar Pasutitaja uzdevumu un paredz izblvet apsardzes un ugunsgréeka atklasanas

signalizacijas sistému, ka ari datoru un telefonu tiklus renovéjamas telpas.
Datoru un telefonu tikli.

Telpas paredzets izbuveét 4 datoru rozetes un vienu telefona rozete. Rozetes uzstadit kopa ar speka
rozetém. Virtuves telpa uzstadit 6-portu komutatoru. No komutatoru lidz ekas datoru tiklu serverim
izbdvet 5 kategorijas kabeli UTP 4x2x0.5. No katras datoru rozetes izbdvet 5 kategorijas kabeli UTP
4x2x0.5 lidz komutatoram, bet no telefonu rozetes izblvet 5 kategorijas kabeli UTP 4x2x0.5 lidz ekas

tuvakas telefonu karbas.
Apsardzes signalizacija un ugunsgréka atklasanas signalizacijas sistema.

Virtuves telpa paredzéts uzstadit apsardzes-ugunsgreka signalizacijas centralpanelis Paradox SP6000,
pie ieejas durvim vadibas klaviatlru K32. Visas telpas uzstadit kustibas detektorus PIR, uz ieejas durvim
magneétisko signaldetektorus. No apsardzes signaldetektoriem lidz centralpaneli izbtvet signalizacijas
kabeli CQR 6x0.22. Katra telpa pie griestiem uzstadit dimu signaldetektorus un pie izejam roku
signaldetektorus. No dimu un rokas signaldetektoriem lidz centralpaneli izblvet kabeli KLMA
4x0.8+0.8. Apsardzes signaldetektoru piesléguma izmantot ATZ shémas ar gala rezistoriem bet
ugunsgréka signaldetektoru piesleguma izmantot 4 vadu piesleguma shému ar gala releju un rezistorus
katra dumu detektoru cilpa. Kontaktu signaldetektoru pie galveném ieejas durvim pieslegt pie
klaviatlras zonas. Telpa koridora uzstadit signalizacijas iekseju sirenu, bet uz ekas fasades areju sirenu.
Ekas sargu telpa uzstadit iznesamo signalizacijas paneli, kuru ar kabeli CQR 6x0.22 savienot ar
centralpeneli. Kabeli pieslégt pie centralpaneli PGM izejam un ieprogrammet péc sekojosa algoritma:
PGM4 -0 normalais darbs, PGM3 - 0 objekta ieslégta apsardzes signalizacija, PGM2 - 0 trauksme.
Centralpaneli pieslegt pie ekas speka sadalnes SS, gr.13 ar kabeli NYM 3x1.5. Ka rezerves baroSanas

avots paneliiebuvets akumulators
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Apzimé&jumi

Kabelis UTP 4x2x0.5 5.kat tel
Kabelis CQR 6x0.22
Kabelis UTP 4x2x0.5 5.kat dat

Kustibu signaldetektors

Kontaktu signaldevéjs

Klaviatura

Apsardzes siréna aréja

Apsardzes siréna iekséja

Apsardzes signalizacijas centralpanelis
Telefona/datoru rozete RJ45

Router 6-port

Telefonu komutacijas karba esoSa

15m
220m
85m

7 gab
2 gab
1gab
1gab
1gab
1gab
5 gab

1gab
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Ugunsgréka atklasanas un signalizacijas
signaldetektora piesléguma shéma.

Pie iepr.
signaldetektoriem

Router 6 ports D1 D2
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Pie ekas
serverim

Datoru tikla piesléguma shéma.
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Nr. Nosaukums Mgervien. |Daudz.
1 |Vadibas pults K32 Paradox gab. 1
2 |Plate Spectra SP6000 Paradox gab. 1
3 |Sirena MR300 gab. 1
4 |Detektors DGS55 gab. 7
5 |Kronsteins 469 gab. 7
6 |Magnetiskais kontakts D20 gab. 2
7 |Sirena M20 gab. 1
8 |Ugunsdzésibas detektors kombinets gab. 8
9 |Ugunsdz&sibas detektors kombinets gab. 6
10 |Ugunsdzesibas detektora baze gab. 6
11 |Ugunsdzesibas detektora baze ar releju gab. 2
12 |Kaste Paradox gab. 1
13 |Kabelis CQR 6*0,22 m. 220
14 |Kabelis KL.MA 4x0,8+0,8 m. 85
15 |Kabelis 3x1,5 m. 5
16 | Transformators 16,5/220 gab. 1
17 | Akumulators SSB 7A12V gab. 1
18 |Iznesams signalizacijas panelis gab. 1 |Indv. izg.

RB2011L-IN, Routerboard 2011L-IN 5xGbit
19 |+ 5x100Mbit Router, MIKROTIK gab. 1

20 |KLK UTP CATS kabelis 3R m. 100
21 |RJ45 savienotajs gab. 10
22 |RJ45 rozete - internets gab. -
23 | RJ12 rozete - telefons gab. 1
24 |Patch kabelis 3m gab. -
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